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OZNACZENIA NUMERYCZNE

L.P.

OPIS

RURA Z PE100 SDR11 ¢200x18,2

RURA PERFOROWANA Z PE100 SDR11 ¢125x11,4

RURA GAZOWA SSACA PE100 SDR11 863x5,8 DO MODULU MPR

MUFA PE ELEKTROOPOROWA ¢63

TROJINIK REDUKCYJNY PE®160/63

STABILIZATOR CENTRUJACY ZE STALI CYNKOWANEJ LUB PE CO 2,0 M

ZWIR FILTRACYJINY O GRANULACJI 816/32 MM

OBSYPKA USZCZELNIAJACA Z GLINY PIASZCZYSTEJ

O [0 | N O O | P>~ WH N

CZOP USZCZELNIAJACY Z GLINY

10

FOLIA PCV GR. MIN. 1,0 MM

"

RURA STALOWA CZARNA ¢508X11,0 L=4,0 M

12

USZY DO PODNOCZENIA Z PRETA ¢20 — 4 SZT.

13

ZASLEPKA PE100 9200

14

ODSYPKA ZABEZPIECZAJACA STUDNI Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO

WYMIARY W MILIMETRACH

ZESTAWIENIE STUDNI GAZOWYCH

NR STUDNI RT RR RD RF GW
-1 73,60 72,60 69,65 67,65 3,95
-2 77,50 76,50 70,07 68,07 7,43
=3 77,50 76,50 70,22 68,22 7,28
-4 77,20 76,20 70,76 68,76 6,44
[I=5 77,90 76,90 70,00 63,00 7,90
lI—6 78,00 77,00 70,20 63,20 7,80
=7 78,20 77,20 70,60 638,60 7,60
-8 76,20 75,20 70,60 638,60 5,60
-9 73,60 72,60 70,90 638,90 2,70
[1-10 81,90 80,90 70,60 68,60 11,30
=11 78,50 77,50 71,00 69,00 7,50
[1-12 78,90 77,90 71,10 69,10 7,80
=13 79,00 78,00 71,20 69,20 7,80
=14 74,10 73,10 71,60 69,60 2,50
=15 75,40 74,40 71,30 69,30 4,10
=16 78,60 77,55 71,30 69,30 7,25
=17 81,00 80,00 71,00 69,00 10,00
[1-18 81,00 80,00 71,30 69,30 9,70
1-19 82,20 81,20 71,30 69,30 10,90
[1—20 82,80 81,80 71,50 69,50 11,30
[I—21 85,40 84,40 71,70 69,70 13,70
[1—22 85,00 83,95 71,60 69,60 13,40
1-23 83,60 82,60 71,90 69,90 11,70

STUDNIA GAZOWA PIONOWA

Rysunek

ROZBUDOWA INSTALACJI POZYSKU BIOGAZU — Il KWATERA

Branza

PGK SANIKO Spbétka z o.o. 87—800 Wrloctawek, ul. Komunalna 4

Inwestor

Sktadowisko Odpadow Komunalnych Machnacz, gm. Brzes¢ Kujawski dziatki Nr: 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4

Temat

Projektant

mgr inz. Gerard Pobtocki
uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej
upr. nr GP.1.7342/202/T0/94

y//2

Sprawdzajqcy

7

mgr inz. Beata Moszyk
uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
upr. nr 04/01/0L
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