MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skadla 1500
wojew6dztwo kujawsko—pomorskie
powiat wloclawski dz. nr 194/2, wg zakresu
gmina 041804 5 — Brzes¢ Kujawski sekcja 6.182.29.01.3.2,3.4;4.14.3
obreb 0015 — Machnacz GGN6640.2826.2016
uklod wspbirzednych: 2000
uklod wysokosciowy: Kronsztadt 60 o P

uklad odniesienia: PL-ETRF2000 i PL-ETRF89
Mapa aktudna w oznaczonym zdkresie na dzieft 04.1120%r.
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BN proj-katiel YyKSEYekw 2x1,5 mm2, 0,6/1kV,J368m/DVK50 - do czujnika silnika ssawy
7). kabel BIT 1000 S3%4@1570.6/1kV, 1=68m/DVK50 - do styku GAZEX-u

1. Istniejacy kabel YKY 4x6 mm2 od budynku technicznego z agregatami do falownika w kontenerze
ssawy, po odfaczeniu od falownika, wykorzysta¢ do zasilania rozdzielnicy kontenera ssawy

2. Kable na catej dlugosci uktadac w rurach ostonowych DVK 50, w miejscach skrzyzowania projek-
towanych kabli energetycznych z przewodami gazowymi zachowa¢ minimalng pionowa odleglo$é
w $wietle, miedzy kablem a gazociagiem, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m

13, Kabel zasilajacy silnik ssawy uktada¢ min. 0,5 m od kabli sterowniczych
hw . . . 7 m .
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