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kontenerowa stacja zbiorcza biogazu proj. kabel YKY 3x16 mm2, =295 m
wg projektu br. sanitarnej dz. nr 200/2 na catej dtugosci w rurze DVK 50
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wwﬂm S301B proj. rozdzielnica kontenera RK1
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25A 1. W istn. rozdzielnicy Rciepl. zabudowac¢ zabezpieczenie S303B 25A na szynie TH
|_| 2. Proj. rozdzielnice konteneréw RK1, RK2 montowaé na zewnatrz konteneréw na
wys. h=1,2m, obudowy min. IP65 , IK09, kl. ochr.ll, np. RN65 prod. Legrand

o T 3. Kable od rozdzielnic RK do ziemi chroni¢ w rurach ostonowych UV
istniejgca rozdzielnica 4. Instalacje objete niniejszym projektem oznaczono kolorem czerwonym

Rciepl.
clep proj. kabel YKY 3x16 mm2, 1=115 m
na catej dtugosci w rurze DVK 50
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